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Dożywotnie wsparcie techniczne

* Rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy. Prosimy o odniesienie się do rzeczywistego produktu.

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub uwag dotyczących naszych produktów, prosimy o wysłanie wiadomości
e-mail na adres hello.eu@jackery.com, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. Jeśli z produktem wystąpi
jakikolwiek problem związany z jakością, można złożyć wniosek o wymianę lub zwrot pieniędzy, przesyłając
formularz zgłoszeniowy na stronie support.jackery.com.

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia Jackery SolarVault 3 Pro Max. Przed użyciem produktu prosimy o
uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, a w szczególności z odpowiednimi środkami ostrożności, aby
zapewnić jego prawidłowe użytkowanie. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu do
późniejszego wglądu

Zgodnie z przepisami prawa, prawo do ostatecznej interpretacji tego dokumentu i wszystkich powiązanych z
nim dokumentów dotyczących tego produktu należy do Firmy. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby
zapewnić dokładność niniejszej instrukcji, Jackery nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które
mogą się w niej pojawić. Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek aktualizacji, zmian lub wycofania
[instrukcji] nie będą wysyłane żadne dalsze powiadomienia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi produktów
można znaleźć na stronie support.jackery.com.

PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

OBSŁUGA KLIENTA

hello.eu@jackery.com zapytania@smen.pl
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Trzymać z dala

od dzieci.

Przestroga, gorąca

powierzchnia.

Przed użyciem przeczytać

instrukcję obsługi.

Nie demontować produktu.

Trzymać produkt z dala od ognia.

Uzupełnia ważne informacje lub wskazówki dotyczące obsługi w tekście.

Niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować uszkodzeniem sprzętu,
utratą danych, pogorszeniem wydajności lub nieoczekiwanymi
rezultatami.

Niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować obrażeniami ciała i/lub
uszkodzeniem mienia.

Ryzyko porażenia prądem. Odczekać 5 minut
na rozładowanie energii przed rozpoczęciem
pracy.

Niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami,
śmiercią i/lub uszkodzeniem mienia.

1

5 Min

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa, w tym:

• Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
• Aby zmniejszyć ryzyko, wymagany jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.
• Ryzyko porażenia prądem może wystąpić, jeśli akcesoria są zalecane lub sprzedawane przez
nieprofesjonalnych producentów. 

• Gdy produkt nie jest używany, należy go wyłączyć.
• Nie należy demontować produktu, ponieważ może to prowadzić do nieprzewidywalnych
zagrożeń, takich jak pożar, wybuch lub porażenie prądem.

• Nie należy używać produktu z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub kablami
wyjściowymi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

• Produkt należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu.
• Produkt należy umieścić w wentylowanym i suchym miejscu, aby uniknąć kontaktu z deszczem i
wodą, co mogłoby spowodować porażenie prądem. 

• Nie należy wystawiać produktu na działanie ognia lub wysokich temperatur (bezpośrednie światło
słoneczne lub w mocno nagrzanych pojazdach), ponieważ może to spowodować wypadki, takie
jak pożar i wybuch. 

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

ZNACZENIE SYMBOLI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Symbol Znaczenie

TIP

NOTE

 CAUTION

WARNING 
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Narzędzie do odłączania

kabli solarnych

Ten symbol oznacza, że wewnątrz produktu znajduje się akumulator litowo-jonowy (Li-ion),
który należy odpowiednio zutylizować lub poddać recyklingowi.

Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go
dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling
pomagają chronić środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego
produktu, skontaktuj się z lokalną społecznością (władzami), firmą zajmującą się utylizacją
odpadów lub sprzedawcą

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jako konsument
jesteś prawnie zobowiązany do oddawania wszystkich baterii i akumulatorów w wyznaczonych
punktach zbiórki, niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne. Zużyte
baterie i akumulatory należy zwrócić do lokalnego punktu zbiórki, centrum recyklingu lub
sprzedawcy detalicznego, u którego zostały zakupione. Prawidłowa utylizacja zapewnia
odpowiedzialny dla środowiska recykling i zapobiega potencjalnym szkodom dla zdrowia
ludzkiego i środowiska.

Jackery SolarVault 3 Pro Max (JS3-2500PMA-GY) z Bluetooth i Wi-Fi jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy RED 2014/53/UE. Pełny tekst
Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:
https://eu.jackery.com/.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SolarVault 3 Pro Max

Zaczepy blokujące /

elementy łączące ×2
Śruba ×2

Kabel zasilający AC

Instrukcja obsługi

4

1 2

5

3

6

USER MANUAL

CONTACT US:

hello.eu@jackery.com JS3-2500PMA-GY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
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PRZEGLĄD PRODUKTU

 

 

 
.�À¢� ¸»®�Ê Å ¨�� ®Å»ßÚ§Ê�� �¨�»��� ß ¸q¨�¢� �®Å®Ô®¢Åq�}ß¨Ú}� (Ga) q¨� ¨�� »�q¢�ßÊ�� âq�¨��®
q ÅÚÔ¨��® �®§®Ô��® ¸¢q¨Ê �¨�»��ÅÚ}ß¨��® Ô }�x�Ê 10 §�¨ÊÅ, qÊÅ®§qÅÚ}ß¨�� ¸»ß�}�®�ß� Ô
¿Åq¨ 
ßÊÔq¨�q (NÅq¨�|Ú), q|Ú ß§�¨�§q¢�ß®Ôq~ ßÊâÚ}�� �¨�»���. 6®â¨q »¯Ô¨��â »�}ß¨�� Ô¦x}ßÚ~
¿Åq¨ 
ßÊÔq¨�q Ô q¸¢� q}��. b ¿Åq¨�� 
ßÊÔq¨�q ¸»®�Ê Å ¸»ß�¿Åq�� �®¿Åq»}ßq~ §®} ÔÚ�À}�®Ôx,
q¢� ¸®ß®¿Åq�� Ô¦x}ß®¨Ú, }® ¸®ßÔq¢q ¨q }�x�¦� ¸»ß��¢x�q¨�� �¨�®»§q}�� ® ���® ¿ÅqÅÊ¿��.

G»®�Ê Å ÔÚ¸®¿qâ®¨Ú ��¿Å Ô ÔÚ�À}�� �
 ( ¨�qß�® �
),  Å¯»� §®â� �®¿Åq»}ßÚ~ �® 3680 b ¸»ßÚ
¸®�¦x}ß�¨�Ê �® ¿��}� (®¨-�»��) � 2500 b (ß }® ¨q�§¨��� ���¨Ú§ ¸q ��Å�§ q Ê§Ê¢qÅ®»¯Ô) ¸»ßÚ
¸»q}Ú ¸®ßq ¿��}�x (®��-�»��) (ß }® ¨q�§¨��� ���¨Ú§ ¸q ��Å�§ q Ê§Ê¢qÅ®»¯Ô). .�À¢� Ô SÔ®�§ �®§Ê
��¿Å �Êâ ßq�¨¿Åq¢®Ôq¨Ú |q¢ ®¨®ÔÚ ¿Ú¿Å�§ Ga ß §� »®�¨Ô�»Å�»�§, ¸® ¸»®¿ÅÊ ¸®�¦x}ß ���® ß¦x}ß�
�® �¨�qß�q �
, q|Ú ß�¨Å��»®Ôq~ �® ß NÚ¿Å�§�§ 6q�qßÚ¨®Ôq¨�q �¨�»��� .q} �»Ú. �¨�»��q
�¢� Å»Ú}ß¨q ß �¨�qß�q �
 ¨q�¸��»Ô ßq¿�¢q �®§, q ��� �Ô�¨ÅÊq¢¨Ú ¨q�§�q» ��¿Å §q�qßÚ¨®Ôq¨Ú Ô
q Ê§Ê¢qÅ®»ß�.

 
G»®�Ê Å ®|¿¦Ê�Ê�� ßq»¯Ô¨® ¿Å�»®Ôq¨�� ß�q¢¨�, �q  � ¢® q¢¨�. G® ¸®�¦x}ß�¨�Ê ¸»®�Ê ÅÊ �® ¿��}� b�-
�� ¢Ê| ¸®¦x}ß�¨�q �Å��»¨�Å, ���® ¿Åq¨ ¸»q}Ú §®â� |Ú~ §®¨�Å®»®Ôq¨Ú Ô }ßq¿�� »ß�}ßÚÔ�¿ÅÚ§, ¨qÔ�Å
��À¢� ¨�� ß¨q��Ê��¿ß ¿�� Ô Å�� ¿q§�� ¿��}� ¢® q¢¨��.  �Ú ¸®¦x}ß�¨�� ¿��}�®Ô� ��¿Å ¿¦q|�, §®â¨q »�}ß¨��
¸»ß�¦x}ßÚ~ ¿�� ¨q Å»Ú| �¢Ê�Å®®Å�. b Å»Ú|�� �¢Ê�Å®®Å� ¨q�q¢ §®â¨q ¸»ß��¢x�q~ �q¨� �®ÅÚ}ßx}�
ÔÚÅÔq»ßq¨�q � ßÊâÚ}�q �¨�»��� ¸»ß�ß ¸»®�Ê Å Ô }ßq¿�� »ß�}ßÚÔ�¿ÅÚ§; ���¨q  ¨�� §q �®¿Å�¸Ê �®
�q¨Ú}� ��¿Å®»Ú}ß¨Ú}� � ¨�� §®â¨q �}� ®�ÀÔ��âq~.

 
X»ßx�ß�¨�� ®|¿¦Ê�Ê�� �¨¿Åq¢q}�� ¸��Å»®Ôx ß §q ¿Ú§q¢¨�� 5 ¸q ��Åq§� q Ê§Ê¢qÅ®»¯Ô (|qÅ�»�q§�),
ßq¸�Ô¨�q�x} ¸®��§¨®À~ �¨�»��ÅÚ}ß¨x »ß��Ê 2,52, 5,04, 7,56, 10,08, 12,6 ¢Ê| 15,12  b� ¨q ���¨x
Ô��â�.

N®¢q»aqÊ¢Å 3 G»® 6qÙ ¦x}ßÚ Ô ���¨Ú§ Ê»ßx�ß�¨�Ê �ÔÊ ��»Ê¨ ®ÔÚ �¨Ô�»Å�» (�q¢®Ô¨� ) � q Ê§Ê¢qÅ®»Ú
® ÔÚ¿® ��� ¨��ßqÔ®�¨®À}�. 7q�q�� ¿�� �® »¯â¨Ú}� À»®�®Ô�¿  �®§®ÔÚ}�, Ô ÅÚ§ �q»qâÚ, |q¢ ®¨¯Ô,
�ß���ß�©}¯Ô � Åq»q¿¯Ô, ®��»Ê�x} ÊâÚÅ ®Ô¨� ®§ � ®¢®��}ß¨Ú ¿ÅÚ¢ âÚ}�q Ô Ô��¢Ê ßq¿Å®¿®Ôq¨�q}�.

 
Sq �Ê¨ }�q ¸®ßÔq¢q ¸»®�Ê Å®Ô� ßq»¯Ô¨® �®¿Åq»}ßq~ �¨�»���, �q  � ¸®|��»q~ �x ß �®§®Ô�� ¿��}�
�¢� Å»Ú}ß¨��. b Å»Ú|�� �& N§q»Å (&¨Å�¢���¨Å¨Ú �&) � Å»Ú|�� N�¢�-
®¨¿Ê§¸Å�®¨ (/®¨¿Ê§¸}�q b¦q¿¨q)
qÊÅ®§qÅÚ}ß¨�� ßq»ßx�ßq ¸»ß�¸¦ÚÔ�§ �¨�»��� Ô ®¸q»}�Ê ® ¸¢q¨ �¨�»��ÅÚ}ß¨Ú �®§Ê –
¨��¸»ß�»Ôq¨�� ßq¿�¢q�x} Ê»ßx�ß�¨�q �®§®Ô�.  �Ú ¸®ß�®§ ¨q¦q�®Ôq¨�q |qÅ�»�� ��¿Å ¨�¿ �, ¸»®�Ê Å
§®â� ¿ßÚ| ® ¿�� ¨q¦q�®Ôq~ Ô Å»Ú|�� 
Ê¿Å®§ (7��¿Åq¨�q»�®ÔÚ§), q|Ú ßq¸�Ô¨�~ ÔÚ¿Åq»}ßq�x}Ú
ßq¸q¿ �¨�»��� Ô ¿ÚÅÊq}�q}� qÔq»Ú�¨Ú}�.

 
G»®�Ê Å ®|¿¦Ê�Ê�� Ô��À}�� ¿¦®¨�}ß¨� �® 4000 b ß }ßÅ�»�§q ¨��ßq¢�â¨Ú§� Ê ¦q�q§� 6GGS, ß
 Å¯»Ú}�  qâ�Ú ®|¿¦Ê�Ê�� �® 1000 b §®}Ú ß ¸q¨�¢� �®Å®Ô®¢Åq�}ß¨Ú}�. 6®â� ¦x}ßÚ~ ¿�� ß
¸®¸Ê¢q»¨Ú§� ¿ßÅÚÔ¨Ú§� ¢Ê| �¢q¿ÅÚ}ß¨Ú§� ¸q¨�¢q§� ¿¦®¨�}ß¨Ú§� ßq ¸®§®}x ¿Åq¨�q»�®ÔÚ}� ß¦x}ß
6
4 ¢Ê| ß ¸»ß�¨®À¨Ú§� ¸q¨�¢q§� ¿¦®¨�}ß¨Ú§� .q} �»Ú ßq ¸®§®}x  q|¢q ß q�q¸Å�»�§ �
8020.

WEJŚCIE PV (FOTOWOLTAICZNE)

G»®�Ê Å ®|¿¦Ê�Ê�� }ßÅ�»Ú Å»Ú|Ú ¸»q}Ú,  Å¯»� §®â¨q Ê¿ÅqÔ�~ Ô q¸¢� q}�� .q} �»Ú: S»Ú|
7��¿Åq¨�q»�®ÔÚ (
Ê¿Å®§ 6®��), /®¨¿Ê§¸}�q b¦q¿¨q (N�¢�-
®¨¿Ê§¸Å�®¨), S»Ú| Sq»Ú�®ÔÚ
(Sq»��� 6®��) � S»Ú| &¨Å�¢���¨Å¨Ú �& (�& N§q»Å 6®��).

TRYB PRACY

STAN CZUWANIA (STANDBY)

EPS / MIKROINWERTER

MODUŁOWA ROZBUDOWA (PIĘTROWA)

STEROWANIE ZDALNE / LOKALNE

DWUKIERUNKOWA ŁĄCZNOŚĆ Z SIECIĄ AC
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SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII

Obciążenie EPS 

Obciążenie domowe

 

Możesz wyłączyć funkcję automatycznego czuwania (Auto Standby) w aplikacji, aby zapobiec
automatycznemu przechodzeniu produktu w stan Czuwania (Standby).

SolarVault 3 Pro Max działa najwydajniej w zakresie temperatur otoczenia od 15�C do 30�C. Gdy
temperatura otoczenia spadnie poniżej 0�C, produkt automatycznie aktywuje wstępne
podgrzewanie akumulatora przed ładowaniem, a na jego ekranie LCD wyświetlana jest ikona
podgrzewania. Podczas tego procesu produkt pobiera energię z systemu fotowoltaicznego (PV),
sieci elektrycznej lub własnego akumulatora, aby zoptymalizować warunki ładowania. Czas
trwania procesu podgrzewania różni się w zależności od temperatury otoczenia i stanu
naładowania akumulatora (SOC - State of Charge). Ładowanie rozpoczyna się dopiero po
zakończeniu wstępnego podgrzewania.

WSTĘPNE PODGRZEWANIE

W produkt wbudowano system gaszenia skondensowanym aerozolem, aby proaktywnie
zapobiegać potencjalnym zagrożeniom pożarowym. Po aktywacji system gaśniczy w ciągu
jednej sekundy uwalnia środek chłodzący i aerozol do wnętrza urządzenia. Umożliwia to
synergiczne działanie wielu mechanizmów gaśniczych, skutecznie tłumiąc zapłon i
rozprzestrzenianie się ognia, zapewniając długotrwałe i niezawodne działanie urządzenia do
magazynowania energii.

SYSTEM GAŚNICZY (PRZECIWPOŻAROWY)

1
2 3

4

5

6
7

8
9

1



Kontroluje i monitoruje zużycie energii przez podłączone do niego
urządzenia i komunikuje się z aplikacją Jackery w celu optymalizacji
zużycia energii. Z systemem można sparować maksymalnie osiem
inteligentnych gniazdek. Informacje o dodawaniu ich do systemu
znajdują się w Instrukcji Obsługi Aplikacji Jackery.

Służą do podłączenia urządzenia SolarVault 3 Pro Max do panelu
słonecznego. W razie potrzeby na naszej stronie internetowej można
dokupić kable o następujących specyfikacjach:
• Kable przedłużające Jackery 4Solar do 2 paneli 5m (4mm

W jednej wieży można ustawić pionowo (piętrowo) maksymalnie 5
pakietów akumulatorów. Patrz „Instalacja”

Służy do podłączenia urządzenia SolarVault 3 Pro Max do sieci
elektroenergetycznej. Patrz „Podłączenie do Sieci”. W razie potrzeby na
naszej stronie internetowej można dokupić kabel Jackery AC Cable (10m)
oraz kabel połączeniowy AC H07RN-F 10m (1,5 mm

Monitoruje domowe zużycie prądu i komunikuje się z aplikacją Jackery
za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, aby zoptymalizować zużycie
energii. Na naszej stronie internetowej można zakupić osobno
następujące opcje, wybierając tę, która najlepiej pasuje do Twoich
potrzeb:
• Inteligentny Licznik Jackery 1P (Jednofazowy)
• Inteligentny Licznik Jackery 3P (Trójfazowy)
• Shelly Pro 3EM 120A
• Shelly Pro EM-50
• Czytnik Licznika Jackery TIC
• Czytnik Licznika Jackery D0
• Czytnik Licznika Jackery P1
Instrukcje instalacji znajdują się w Instrukcji Obsługi danego urządzenia.
Informacje o dodawaniu go do systemu znajdują się w Instrukcji
Obsługi Aplikacji Jackery.

SolarVault 3 Pro Max pozwala na maksymalnie 4000 W mocy wejściowej
z paneli fotowoltaicznych (PV), po 1000 W na każdy obwód (string) PV.
Więcej szczegółów w rozdziale „Podłączenie do Panelu Słonecznego”.

5
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3

4

6

8

2
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Kabel Zasilający AC

Panele Słoneczne
(Sprzedawane oddzielnie)

Kable Solarne
(Sprzedawane oddzielnie)

SolarVault 3 Pro Max

SolarVault 3 BP2500
(Sprzedawany oddzielnie)

Podstawa SolarVault 3 Base

(Sprzedawana oddzielnie)

Czytnik Licznika /

Inteligentny Licznik

Energii
(Sprzedawany oddzielnie)

Wodoodporny Kabel

Ethernet Jackery (10 m)
(Sprzedawany oddzielnie)

Inteligentne Gniazdko

Jackery Smart Plug Pro
(Sprzedawane oddzielnie)

Służy jako podstawa pakietu akumulatorów i SolarVault 3 Pro Max,
ułatwiająca przemieszczanie zestawu.

SolarVault 3 Pro Max obsługuje komunikację z domowym routerem
przez sieć Ethernet. W razie potrzeby można osobno zakupić ten
kabel sieciowy do połączenia przewodowego.



6

KOMPONENTY

Widok z przodu

Widok z prawej strony

Antena Wi-Fi

Ekran LCD

Przycisk IOT (przycisk łączności)

Przycisk zasilania (POWER)

Port komunikacyjny COM (Ethernet)
Podłącz do domowego routera w celu uzyskania komunikacji przewodowej 

Wejście / Wyjście AC (podłączenie do sieci)

Zacisk uziemiający
Podłącz do uziemienia w celu ochrony 

Wejście / Wyjście AC (Gniazdo AC)

 230V~50Hz, 10.9A Max, 2500W Max

Otwór wentylacyjny
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Widok z lewej strony

Widok z dołu

Podłącz do pakietu akumulatorów
32.5V-46.8V, 76A Max

16-60V⎓28A Max, 1000W, 4×1000W łącznie

Wejście DC (PV1/2/3/4)

Port rozszerzenia baterii (akumulatora)

Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać żadnych styków w tych portach AC i

DC, ani styków do nich podłączonych, ze względu na ryzyko porażenia

prądem podczas pracy urządzenia.
UWAGA!
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Krótko włączony (Wyłącza się
automatycznie po 2 minutach
braku aktywności (tryb uśpienia))

Miga

Świeci światłem ciągłym

System napotkał błąd

• Podłączone PV (panele) lub sieć
• Produkt włączony
• Naciśnij przycisk Zasilania lub IoT

Naciśnij przycisk ZASILANIE
dwa razy, gdy ekran LCD jest
w stanie "Krótko włączony"

Naciśnij przycisk ZASILANIE

Naciśnij przycisk ZASILANIE

Naciśnij przycisk ZASILANIE

Produkt włączony; port Gniazda AC aktywny

Włączanie / wyłączanie systemu

Włączanie / wyłączanie ekranu LCD

Włączanie ekranu LCD na stałe

Resetowanie ustawień Wi-Fi
produktu

Włączanie / wyłączanie wyjścia
gniazda AC

STEROWANIE LCD

WSKAŹNIKI LED

STEROWANIE PRZYCISKAMI

3s

 

Zasilanie

IoT

Zasilanie

IoT

IoT

Zasilanie

Przytrzymaj przez ponad 6 sekund

Przytrzymaj przez ponad 3 sekundy

Przytrzymaj przez ponad 3 sekundy

Naciśnij raz (gdy produkt jest
włączony)

LED

Przyciski

Zachowanie

Jak włączyć

Operacja

Status Produktu

Funkcja

Jak wyłączyć

Naciśnij dwa razy (gdy ekran LCD
jest włączony na krótko

Miga

Wyłączony

Świeci światłem ciągłym

Miga

Wyłączony

Produkt włączony; port Gniazda AC nieaktywny

Produkt wyłączony

Wi-Fi/Bluetooth włączone i sparowane

Wi-Fi/Bluetooth włączone, ale niesparowane

Wi-Fi/Bluetooth wyłączone

Stan LCD

Stale włączony (Wyłącza się
automatycznie po 2 godzinach
braku aktywności)



Świeci: Połączono z Wi-Fi.

Miga: Gotowość do połączenia z Wi-Fi.

Nie świeci: Wi-Fi wyłączone.

Wyświetla moc wejściową z paneli słonecznych w watach.

Port sieciowy (AC On-Grid) jest podłączony do sieci
elektroenergetycznej.

Port sieciowy (AC On-Grid) jest podłączony do sieci
elektroenergetycznej.

Wyświetla wejściową moc prądu przemiennego z sieci (On-Grid)
w watach

Wyświetla wyjściową moc prądu przemiennego oddawaną do
sieci (On-Grid) w watach.

Produkt jest ładowany przez porty MC4 za pomocą panelu/paneli
słonecznych.

Włączone (On): Gniazdo AC jest aktywne.
Wyłączone (Off): Gniazdo AC jest nieaktywne.

Wyświetla moc wejściową / wyjściową gniazda AC w watach. Znak
minusa przed cyframi jest wyświetlany, gdy port gniazda AC jest
podłączony do mikroinwertera i moc jest dostarczana przez ten
port (wejście).

Włączone (On): Połączenie równoległe zostało pomyślnie
skonfigurowane.
Wyłączone (Off): Połączenie równoległe nie jest skonfigurowane

9

WYŚWIETLACZ LCD
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Wi-Fi

Ethernet

Bluetooth

Gniazdo AC

Połączenie
równoległe

Moc wejściowa
AC z sieci

Moc gniazda AC

Wskaźnik
ładowania energią
słoneczną

10

11

12

1

13 14

2

15 16

3

17

4

18

5

19 20

6 7

21

8 9

22 23

24

25

26

Moc wejściowa z
paneli słonecznych

Wskaźnik wejścia
AC z sieci

Moc wyjściowa
AC do sieci

Wskaźnik wyjścia
AC do sieci

Świeci: Połączono z Bluetooth.

Miga: Gotowość do połączenia z Bluetooth.

Nie świeci: Bluetooth wyłączony.

Świeci: Połączenie Ethernet nawiązane.

Nie świeci: Połączenie Ethernet odłączone.
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Włączone (On): Produkt rozpoczyna wstępne podgrzewanie
akumulatora.
Wyłączone (Off): Produkt nie podgrzewa akumulatora

Produkt przechodzi w stan czuwania. Przejście w ten stan
lub wyjście z niego można ustawić w aplikacji.

Wystąpił błąd produktu. Szczegółowe informacje znajdują się w
rozdziale "Rozwiązywanie problemów".

Produkt ładuje swój akumulator, pobierając energię z
dodatkowych (zewnętrznych) systemów fotowoltaicznych
w Twoim domu.

Włączony (On): Inteligentny licznik jest online (dostępny w sieci).
Wyłączony (Off): Do systemu nie dodano żadnego inteligentnego
licznika lub inteligentny licznik jest offline.

Wyświetla liczbę podłączonych pakietów akumulatorów (baterii),
jeśli są w systemie.

W tym trybie produkt automatycznie optymalizuje zużycie energii
w oparciu o dynamiczne lub niestandardowe ceny energii
elektrycznej. Pobiera energię, gdy stawki są niskie, i oddaje energię
z powrotem do sieci, gdy stawki są wysokie, co czyni go idealnym
dla domów o zmiennych cenach prądu. Poza okresami
szczytowymi i pozaszczytowymi produkt pozostaje w stanie
czuwania

W tym trybie produkt dostosowuje wytwarzanie energii
słonecznej, ładowanie i rozładowywanie akumulatora oraz
zużycie prądu z sieci do dynamicznych taryf za energię
elektryczną lub do historycznych trendów generowania i zużycia
energii.

Wyświetla pozostały poziom naładowania baterii w procentach.

Kod błędu 

Tryb Taryfowy

Tryb
Niestandardowy

Tryb
Inteligentny AI

Tryb 
Autokonsumpcji 

Ostrzeżenie przed
ekstremalnymi
zjawiskami
pogodowymi

Wskaźnik pracy
akumulatora

Wskaźnik niskiego
poziomu baterii

Zewnętrzne
ładowanie

14

13

20

15

18

16

19

17

24

26

25

23

22

21

W tym trybie produkt ładuje się / rozładowuje zgodnie z planem
ustawionym w aplikacji. Poza zaplanowanymi okresami postępuje
zgodnie z domowym planem energetycznym. Użyj tego trybu, jeśli
Twój system nie zawiera czytnika licznika lub inteligentnego licznika
energii do monitorowania zużycia energii w domu w czasie
rzeczywistym.

W tym trybie produkt maksymalizuje wykorzystanie energii
słonecznej i zmniejsza zależność od prądu z sieci, priorytetowo
traktując zmagazynowaną energię słoneczną, co obniża koszty
energii elektrycznej. SolarVault 3 Pro Max musi być podłączony
jednocześnie do paneli słonecznych i sieci. Ten tryb jest włączony
domyślnie. Możesz zmienić tryb pracy w aplikacji. Użyj tego trybu,
jeśli Twój system jest wyposażony w czytnik licznika lub inteligentny
licznik energii.

Pozostały procent
baterii

Wstępne
podgrzewanie
bateri

Włączone (On): Ostrzeżenie jest włączone. Produkt
automatycznie identyfikuje burze lub inne trudne warunki
pogodowe na podstawie prognoz pogody i w pełni ładuje
akumulator po wydaniu alertu, zapewniając zasilanie rezerwowe
podczas przerw w dostawie prądu.
Wyłączone (Off): Ostrzeżenie jest wyłączone.

Podczas ładowania produktu pomarańczowy okrąg wokół
procentowego wskaźnika baterii zapala się sekwencyjnie.
Podczas ładowania innych urządzeń pomarańczowy okrąg świeci
światłem ciągłym.

Świeci: Poziom naładowania akumulatora (SOC) wynosi poniżej 20%.
Miga: Poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 5%.
Wyłączony: Poziom naładowania akumulatora nie jest niższy niż 20%
lub produkt jest w trakcie ładowania.

Wskaźnik
inteligentnego
licznika
Wskaźnik pakietów
akumulatorów

Czuwanie



Patrz „Instalacja”.

Patrz „Obsługa”.

Patrz „Podłączenie do sieci”.

Patrz „Podłączenie do panelu słonecznego”

Patrz Instrukcja obsługi aplikacji Jackery.

Patrz „Podłączenie do routera (połączenie Ethernet)”

Patrz Instrukcja obsługi zakupionych paneli słonecznych.

Patrz „Podłączenie obciążenia AC” lub „Podłączenie do

mikroinwertera”.
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Zainstaluj panele słoneczne.

Podłącz do sieci
elektroenergetycznej.

Podłącz do paneli
fotowoltaicznych.

Podłącz do obciążenia AC
(EPS - zasilanie awaryjne).
Alternatywnie, podłącz do
istniejącego mikroinwertera

(Opcjonalnie) Ułóż w stos
pakiety akumulatorów.

Włącz SolarVault 3 Pro Max.

Skonfiguruj w aplikacji Jackery.

Aby zainstalować i skonfigurować kompletny system domowy, postępuj zgodnie z poniższymi
procedurami.

1 Przygotuj miejsce instalacji Patrz „Przygotowanie miejsca”

Urządzenie należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, na stabilnej i równej
powierzchni. Nachylenie podłoża nie powinno przekraczać 5 stopni. W przypadku długotrwałego
użytkowania w domu należy upewnić się, że produkt znajduje się z dala od ognia,
bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu lub śniegu.

Upewnij się, że produkt znajduje się poza zasięgiem dzieci.
Aby zapewnić najlepszy stan działania i przedłużyć żywotność,
temperatura i wilgotność otoczenia nie powinny przekraczać odpowiednio
55�C i 95%.
Nie używaj produktu na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Nie kładź niczego na produkcie. Nie przykrywaj produktu.
Nie instaluj inwertera (falownika) w pobliżu anteny telewizyjnej ani żadnych
innych anten czy kabli antenowych.

UWAGA!

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

OGÓLNY PROCES

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Miejsce instalacji

(Opcjonalnie) Podłącz do
routera.
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Wokół produktu powinno być wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić rozpraszanie

(odprowadzanie) ciepła.

Aby w pełni wykorzystać inteligentne funkcje produktu, wybierz lokalizację z dostępem do

Internetu, by produkt pozostał połączony z aplikacją Jackery.

Jeśli domowy sygnał Wi-Fi jest słaby lub niedostępny, rozważ zainstalowanie
wzmacniacza sygnału Wi-Fi (repeatera/extendera), aby go wzmocnić.
Upewnij się, że antena nie jest niczym zasłonięta, aby produkt mógł odbierać
silny sygnał.

UWAGA

DOSTĘP DO INTERNETU

Wymiary montażowe

55°C -20°C

5%-95%

2,000m

>300 mm

>300 mm

>300 mm

>20 mm

<5°



Jackery

SolarVault 3

Pro Max

Jackery

SolarVault 3

Pro Max

1600W

2500W

0

2520Wh

1800W

3

10080Wh

4500W

2500W

2500W

1

5040Wh

3600W

4

12600Wh

4500W

2500W

2500W

5

15120Wh

4500W

2

7560 Wh

4500W
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SYSTEM AKUMULATORÓW (BATERII)

INSTALACJA

 Ten produkt obsługuje rozbudowę pojemności poprzez ułożenie w stos (piętrowo) do 5 jednostek
SolarVault 3 BP2500, aby zaspokoić zapotrzebowanie na dużą rezerwę energii. Jeśli zakupiłeś
urządzenie SolarVault 3 BP2500 oddzielnie, przeczytaj uważnie ten rozdział, aby prawidłowo
zainstalować je z urządzeniem SolarVault 3 Pro Max.

Pakiet
akumulatorów

Energia

Znamionowa moc
ładowania

Znamionowa moc
rozładowywania

Pakiet
akumulatorów

Energia

Znamionowa moc
ładowania

Znamionowa moc
rozładowywania
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Umieść podstawę SolarVault 3 Base (jeśli została
zakupiona osobno) lub dolny pakiet
akumulatorów przy ścianie. (Uwaga ze schematu:
odległość od ściany powinna wynosić >58 mm).

Zdejmij osłony przeciwpyłowe i dolne zaślepki.

CO MOŻE BYĆ POTRZEBNE
 

MONTAŻ MODUŁOWY (PIĘTROWY)

1

Zawartość opakowania z podstawą

Zawartość opakowania z pakietem akumulatorów

2

Podczas instalacji produkt musi być odłączony od zasilania (wyłączony).

Podczas instalacji i podłączania okablowania mogą być potrzebne następujące narzędzia:

Poziomica

Podstawa

Pakiet akumulatorów

Marker / Pisak

Uchwyty /
Mocowania
ścienne

 JS3-BA2500A

Instrukcja obsługi

Miarka

Kołek
rozporowy 

Śruba

Śrubokręt
krzyżakowy

 

hello.eu@jackery.com JBP-2500A-GY

Instrukcja obsługi

Wiertarka i
wiertła  Młotek

Sprzedawane
oddzielnie

UWAGA!

Podłoże musi być poziome, płaskie i stabilne
(twarde). W przeciwnym razie ułożona wieża
może się przewrócić, powodując obrażenia
ciała.
Umieść pakiet akumulatorów na
podwyższeniu, jeśli w miejscu instalacji łatwo
może gromadzić się woda.

UWAGA!

Zachowaj dolne zaślepki i osłony przeciwpyłowe
w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w
przyszłości, na wypadek gdyby moduły były
ponownie przechowywane osobno.

UWAGA!

≥58mm

Port rozszerzenia baterii

Złącze baterii

USER MANUAL

CONTACT US:

hello.eu@jackery.com

USER MANUAL

CONTACT US:

Sprzedawane
oddzielnie



Instalacja została zakończona

Ułóż w stos pakiety akumulatorów i urządzenie
SolarVault 3 Pro Max. Wyrównaj port rozszerzenia
baterii ze złączem baterii, aby po kolei ułożyć
pakiety akumulatorów oraz SolarVault 3 Pro Max.

Zamontuj ułożoną wieżę na ścianie. 
Przymocuj uchwyty ścienne po obu stronach pakietów akumulatorów.

Połącz SolarVault 3 Pro Max i sąsiadujący z nim pakiet akumulatorów za pomocą zaczepów blokujących

(elementów łączących).

15

4

5

3

UWAGA!
Dolna zaślepka w najniższym (spodnim)
pakiecie akumulatorów musi pozostać
zamontowana.

4

3

2

1

2

1

6

8

5

7

90°
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OKABLOWANIE

Podczas podłączania okablowania produkt musi być wyłączony.

Aby odłączyć kabel zasilający AC, wykonaj następujące czynności:

1.Wyłącz produkt.

2.Użyj śrubokręta, aby poluzować śrubę (na złączu przy urządzeniu).

3.Naciśnij obrotową część w lewo i pociągnij złącze, aby je wyjąć.

4.Załóż z powrotem wodoodporną osłonę złącza.

Produkt umożliwia stałe podłączenie do punktu przyłączeniowego sieci elektrycznej w budynku.
Użyj kabla AC dołączonego do zestawu, aby połączyć port On-Grid (sieciowy) z gniazdkiem
ściennym. Jeśli potrzebujesz wyższej mocy wyjściowej, skontaktuj się z wykwalifikowanym
elektrykiem w celu sprawdzenia bezpieczeństwa obwodu i upewnienia się, że moc wyjściowa jest
zgodna z krajowymi i lokalnymi normami bezpieczeństwa. Po uzyskaniu potwierdzenia od
elektryka możesz uaktywnić zwiększenie mocy wyjściowej do 2500 W za pośrednictwem aplikacji
Jackery.

UWAGA!

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ (GRID)

UWAGA!
Podczas użytkowania urządzenie SolarVault 3 Pro Max powinno być uziemione.

Upewnij się, że domowa instalacja elektryczna jest prawidłowo uziemiona.

Grid
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WSKAZÓWKA

UWAGA!

Podłączenie bezpośrednie

Podłączenie równoległe

Zachowaj wodoodporne osłony portów PV w bezpiecznym miejscu do

wykorzystania w przyszłości.

Produkt włącza się i uruchamia w momencie, gdy zacznie otrzymywać

zasilanie z paneli słonecznych.

Produkt jest wyposażony w cztery układy śledzenia MPPT, z których każdy obsługuje do
1000 W mocy wejściowej z instalacji fotowoltaicznej (PV), co pozwala na osiągnięcie
całkowitej maksymalnej mocy wejściowej PV na poziomie 4000 W. Każdy układ MPPT
obsługuje wejście z panelu słonecznego o parametrach do 60 V / 28 A. Panele słoneczne
można podłączyć do produktu szeregowo, równolegle lub bezpośrednio.

Jeśli zakupisz sztywne lub elastyczne panele słoneczne Jackery, można je podłączyć
bezpośrednio do urządzenia SolarVault 3 Pro Max lub połączyć równolegle przed ich
podłączeniem do SolarVault 3 Pro Max. Szczegółowe informacje znajdują się na schematach
podłączeń.

PODŁĄCZENIE DO PANELU FOTOWOLTAICZNEGO

16-60V,
28A Max

16-60V,
28A Max
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